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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wymiane wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru Wielkiego im.
Stanistawa Moniuszki przy ulicy Fredry 9 w Poznaniu

Teatr Wielki im. Stanistawa Moniuszki w Poznaniu informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych wptynat wniosek zawierajgcy nastepujgce pytania:

Pytanie nr 1.

Prosze o podanie wielko$ci przykry¢ kanatéw /dtugosé x szerokos¢ x grubo$é / i z czego sg wykonane.
ODPOWIEDZ:

PRZYKRYCIA SA ROZNEJ WIELKOSCI; WYKONANE Z BETONU OSADZONEGO NA KATOWNIKACH.
ZALCEA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ | USTALIENIE, KTORE FRAGMENTY BEDA MUSIALY BYC
ODKRYTE A KTORE NIE.

Pytanie nr 2.
Prosze o uszczegoétowienie technologii napraw uszkodzen posadzki i cokotéw, z czego sg wykonane;
ODPOWIEDZ:

ZGODNIE Z ZAPISEM W SIWZ NALEZY PO WYKONANYCH ROBOTACH DOPROWADZIC STAN PRZEGROD
BUDOWLANYCH DO STANU MIN PIERWOTNEGO. W OBOWIAZKU WYKONAWCY JEST DOKONANIE WIZJI
LOKALNEJ | USTALENIU CO | W JAKIEJ TECHNOLOGII BEDZIE MUSIAL. WYKONAC DLA ODTWORZENIA
MATERII BUDOWLANEJ PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH.

Pytanie nr 3.

Prosze o uszczegétowienie poz.56 przedmiaru. Jakiego rozmiaru Zamawiajgcy przewiduje napraw elementéw
dekoracyjnych ? Czy szkody juz istniejg i sg przedmiotem przetargu czy tez zdaniem Zamawiajgcego powstang
przy pracach budowlanych?

ODPOWIEDZ:

ZALECA SIE DOKOANNIE WIzJI LOKALNEJ W CELU USTALENIA CO | W JAKIEJ TECHNOLOGII BEDZIE
MUSIAL WYKONAC WYKONAWCA DLA ODTWORZENIA MATERII BUDOWLANEJ PO ROBOTACH
INSTALACYJNYCH. DOTYCZY TO ROWNIEZ NAPRAW ELEMENTOW DEKORACYJNYCH, KTORE ULEGNA
USZKODZENIU W CZASIE TRWANIA PRAC. OBECNIE NIE ISTNIEJA USZKODZENIA ELEMENTOW
DEKORACYJNYCH
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Pytanie nr 4.

Prosze o uszczegotowienie poz.33 przedmiaru. W dokumentacji brak jest rysunkéw czy tez szkicbw na czym to
wpiecie bedzie polegato ?

ODPOWIEDZ:

W ZALACZENIU PRZEKAZUJEMY ZDJECIE ZE SZKICEM — ZAt NR 1.

Pytanie nr 5.

Prosze o uszczegotowienie poz.32 przedmiary tj. okreslenie typu zaworu pierwszenstwa. W dokumentacji
technicznej brak jest szczegdtu przerdbki instalacji w pomieszczeniu agregatu p.poz. Prosze o uzupetnienie
naktadéw rzeczowych.

ODPOWIEDZ:

NIE NALEZY WYCENIAC ZAWORU PIERWSZENSTWA ZE WZGLEDU NA WYMIANE RUROCIAGOW PP W
POMIESZCZENIU POMPOWNI NA STALOWE OCYNKOWANE.

Pytanie nr 6.

Jezeli zostanie zdemontowana istniejgca instalacja p.poz. to co bedzie zabezpieczeniem p.poz dla Teatru
Wielkiego ? Czy Zamawiajgcy przewiduje inne zabezpieczenie na okres prac budowlanych i do czyich
obowigzkéw bedzie to nalezato , Wykonawcy czy tez Zamawiajgcego?

ODPOWIEDZ:

WYKONAWCA MUSI WYKONYWAC WSZELKIE PRACE NA OBIEKCIE POD STALYM NADZOREM
INSPEKTORA PPOZ. INSPEKTORA WYZANCZA INWESTOR. NATOMIAST WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z
WYKONYWANIEM PRAC ZABEZPIECZENIEM PPOZ MUSI UWZGLEDNIC W OFERCIE WYKONAWCA.

Pytanie nr 7.

Z uwagi na to, ze czasie remontu Teatr bedzie obiektem czynnym prosze o okreslenie w jakich godzinach
Zamawiajacy przewiduje wykonywanie prac.

ODPOWIEDZ:

PRACE WYKONYWAC MOZNA OD GODZ. 6.00 DO POZNO WIECZORNYCH (W NOCY). NALEZY JEDNAK
UWZGLEDNIC , ZE W CZERWCU MOGA WYSTAPIC PRACE W GODZINACH NOCNYCH ZE WZGLEDU NA
ODBYWAJACE SIE PROBY | SPEKTAKLE

Zastepca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

Robert Szczepanski
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